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Thankyou for your purchaseof this Briggs& StrattonPowerProducts@automatictransferswitch.Thisproductis designedfor usewith
specifichomestandbygeneratorsandmaynotfunctionwith generatorsor remotemodulesproducedby othermanufacturers.Seeka
qualifiedelectricalprofessionalto determineapplicabilityof this equipmentto equipmentmanufacturedby others.Whenoperatedand
maintainedaccordingto the instructionsin this manual,your systemwill providemanyyearsof dependableservice.

Thismanualcontainssafetyinformationto makeyouawareof the hazardsandrisksassociatedwith this systemandhowto avoidthem.
Wehavemadeeveryeffortto providefor asafe,streamlinedandcost-effectiveinstallation.As eachinstallationis unique,it is impossible
to knowof andadviseof all conceivableproceduresandmethodsby which installationmightbeachieved.Wedo not knowall possible
hazardsand/orthe resultsof eachpossiblemethodor procedure,it is importantthat you readandunderstandtheseinstructionsthoroughly
beforeattemptingto installor operatethis equipment.Savetheseoriginal instructionsfor futurereference.

Thistransferswitchrequiresprofessionalinstallationbeforeuse.Referto the Installationsectionof this manualfor instructionson
installationprocedures.Onlylicensedelectricalcontractorsshouldinstalltransferswitches.Installationsmuststrictlycomplywithall
applicablefederal,stateandlocalcodes,standardsandregulations.Your installershouldfollowthe instructionscompletely.

Where te Find Us

Youneverhaveto lookfar to find Briggs& Strattonsupportandservicefor },oursystem.Consult},ourYellowPages.Therearemany
authorizedservicedealerswho providequalityservice.YoucanalsocontactTechnicalServicebyphoneat 800-743-4115between8:00AM
and5:00PMCT,or click onFinda Dealerat BRIGGSandSTRATTON.COMwhichprovidesa listof authorizeddealers.

For Fature Refereace

Pleasefill out the informationbelowandkeepwith your receiptto assistin unit identificationfc iSSUeS,

Model Number

Revision

Serial Number

Date Purchased

Copyright© 2013,Briggs& StrattonPowerProductsGroup,LLC

Milwaukee,Wi, USA,All rights reserved,

Briggs& StrattonPowerProductsis a registered

trademarkof Briggs& StrattonCorporation

Milwaukee,Wl, USA

2 BRIGGSandSTRATTOI/.COM
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SaveTheseinstructions

ImportantSafetyInstructions
SAVETHESEiNSTRUCTiONS°Thismanualcontainshnportant
instructionsthatshouldbefollowedduring installationof
theequipment.

Safety'SymbnlsandMeanings

ElectricalShock ReadNar_uai

Thesafetyalertsymbolindicatesapotentialpersonalinjury
hazard.A signalword (DANGER,WARNING,or CAUTION)is used
with the alertsymbolto designatea degreeor levelof hazard
seriousness.A safetysymbolmaybeusedto representthe typeof
hazard.Thesignalword flOT/CEisusedto addresspracticesnot
relatedto personalinjury.

,& DANGERindicatesa hazardwhich,if notavoided,will resultin
deathor seriousinjury.

WARNINGindicatesa hazardwhich,if not avoided,could result
in deathor seriousinjury.

,& OAUTIONindicatesa hazardwhich,if notavoided,couldresult
in minoror moderateinjury.

flOT/CEaddressespracticesnot relatedto personalinjury.

Themanufacturercannotpossiblyanticipateeverypossible

WARNINGShockHazard.Installinglow andhighvoltage
wire in sameconduitcouldresult in death,seriousinjury
and/orpropertydamage.

, Donot run low andhighvoltagewire in the sameconduitunless
the insulationratingonALLwiring is ratedfor 600V.SeeNEC
for moreinformation.

WARNINGFailureto properlygroundequipmentcouldcause
electrocutionresultingin deathor seriousinjury.

Donottouchbarewires.

Donot useequipmentwithworn,frayed,bareor otherwise
damagedwiring.

Donot handleelectricalcordswhilestandinginwater,while
barefoot,or whilehandsor feetarewet.

if youmustworkarounda unitwhile it is operating,standonan
insubteddrysurfaceto reduceshockhazard.

Donot allowunqualifiedpersonsor childrento operateor
serviceequipment.

Shockhazard.Equipmentcontainshighvoltage
couldresult in death,seriousinjuryand/or

property damage.

NOToperatethis equipmentimprudentlyor neglectits
maintenance.

flOTICEOnlyqualified,licensedelectriciansshouldattempt
installationof this equipment,whichmuststrictly complywith
applicablecodes,standardsandregulations.

flOT/CE impropertreatmentof equipmentcoulddamageit and
shortenits life.
* Useequipmentonlyfor intendeduses.

* if you havequestionsaboutintendeduse,askdealeror contact
Briggs& StrattonPowerProducts.

* Do notexposeequipmentto excessivemoisture,dust,dirt,or
corrosivevapors.

, Remainalertat all timeswhileworkingonthis equipment.Never
workonthe equipmentwhenyouarephysicallyor

• if connecteddevicesoverheat,turn themoff andturn off their
circuitbreaker/fuse.

4 BRIGGSandSTRATTON.COM
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Wesincerdyappreciateyourpatronageandhavemadesignificant
efforttoprovideforasafe,streamlinedandcost-effective
installation.Becauseeachinstallationisunique,it isimpossible
toknowofandadvisethetradeofallconceivableproceduresand
methodsbywhichinstallationmightbeachieved.Neithercouldwe
knowofpossiblehazardsand/ortheresultsofeachmethod
orprocedure.
Forthesereasons,ofliyeurrefltlicenseddedricaiprofessioflals
shouldattemptsystemiostaiiatioos,instaiiationsmuststridiy
complywithaiiappBablecodes,induslrystandardsand
regulations.
Yourequipmentis suppliedwith this InstallationManualanda
separateOperator'sManualTheseare importantdocumentsand
shouldberetainedbythe ownerafterthe installationhas
beencompleted.
Everyeffort hasbeenmadeto makesurethat the information
in this manualis bothaccurateandcurrent.However,the
manufacturerreservesthe rightto change,alter orotherwise
improvethe systemat anytimewithout priornotice.

Owner Responsibilities
To hdp you makeinformedchoicesandcommunicateeffectivdy
withyour installationcontractor(s),readandunderstandOwner
Orientationbeforecontractingor starlingyour
equipmentinstaJJation.
Toarrangefor properinstallation,contactthe storeat whichyou
purchasedyour equipment,your dealer,or your utility
powerprovider.
Theequipmentwarrantyis VOIDunlessthe systemis installedby
licenseddedricai professionals.

EquipmentDescription

Thetransferswitch is designedto transfersdectedloadsfound
in normalresidentialinstallationsto standbypowerin the event
of a primarypoweroutage.Theloadis connectedeitherto utility
power(normal)or standbypower(generator).Thetransferswitch
monitorsutilityandgeneratorvoltagesandwill automatically
connectloadsto the appropriatesourceof power.

Onlya licenseddectricianshouldcompletea standbyinstallation.
Serviceconduitandconductorscan bewireddirectlyfrom the
watt-hourmeterto thetransferswitch.A separateserviceentrance
disconnectandassociatedwiring is not requiredwheninstalledper
applicablefederal,stateandlocalcodes,standardsand regulations.

Majorcomponentsof the transferswitcharethree,2-pole
circuit breakers(onefor generatordisconnectandtwofor
utility disconnect),two, 2 poledoublethrowtransferswitches,
transferswitchcontrolcircuit board,fusedutilityterminalsand
interconnectingwiring.All of thesecomponentsarehousedin a
NEMA3R enclosurethat is suitablefor bothindoorandoutdoor
installations.

Thetransferswitch is solenoid-operatedfrom utility or generator
inputsandcontainsuitablemechanicalandelectricalinterlock

Owner Orientatien

Theillustrationsprovidedarefor typicalcir_dmstancesandare an" tw cratedcontactsthat rovidesu ervisor' controlofo o ay p p p ymeantto fam arzeyou wth the nsta at _p_onsava abe wth
yoursystem.
Localcodes appearanceanddistancesarei:hefactorsthat must o ..
beconsideredwhenplanning Asthe distancefrom: : u@mmve_mspectmn
theexistingelectricalserviceinc_aSe_iCompensationinwiring After openinqthe carton,carefullyinspectthe transfer

, . ...... ,
_ta_r_aol_e_]Ua__boevaelrlO_fe_ctTr[_sl,s necess comply,atH...... ..... sw,tch'componentsfor anydamageti_atmayhaveoccurred

Thesefactorswiii havea directeffect
equipmentinstaiiation.
Your installermustchecklocalcodesAND
installingthe system.

• Readandfollowthe instructionsgiveninthis manual
• Followa regularschedulein caringfor andusingyour

equipment,as specifiedin this manual.

installing DealefiContrador Responsibilities
• Readandobservethe importantSafetyinstructions.

• Readandfollowthe instructionsgiveninthis manual

• Theinstallermayneedto provideappropriateratedcontactors
basedon loadsto becontrolled.

• Checkfederal,stateandlocalcodesandauthorityhaving
jurisdiction,for questionsoninstallation.

• Ensuregeneratoris not overloadedwith selectedloads.

if you needmoreinformationaboutthetransferswitch,call
800-743-4115,between8:00AM and5:00PMCST.

duringshipmenL

if lossor damageis notedattime of delivery,havethe person(s)
makingdeliverynoteall damageonthe freightbillandaffixtheir
signatureunderthe consignor'smemoof lossor damage,if loss
or damageis notedafterdelivery,contactthe carrierfor claim
procedures.Missingor damagedpartsarenot warranted.

Shipmentcontents:
• Automatictransferswitch

• Installationandoperator'smanuals

• Currenttransformers(2)

Tobe suppliedby installer:

• Connectingwire andconduit

• Variousspecialtytools/equipment
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MountingGuiddines
Thetransferswitchsystemdrcu%, is enclosedina NEIdAType3R
enclosuresuitablefor indoor/outdooruse_Guiddinesfor mounting
theenclosureinclude:

• Installenclosureonafirm, sturdysupportingstructure.
• Thetransferswitchenclosuremust beinstalledwith

minimumNEMA3R hardwarefor conduitconnections.

• To preventswitchcontactdistortion,levelandplumbthe
enclosure.Thiscanbedoneby placingwashersbetweenthe
enclosureandthe mountingsurface.

• NEVERinstalltheswitchwhereanycorrosivesubstance
mightdripontothe enclosure.

• Protectthe switchat all timesagainstexcessivemoisture,
dust,dirt, lint, constructiongrit andcorrosivevapors.

400 Amp
Watt / H0urmeter

Atypicalautomatictransferswitch installationis depictedbelow,it
is bestif thetransferswitch is mountednearthe utility meter,either
insideor outside.Discusslayoutsuggestions/changeswith the
ownerbeforebeginningthesysteminstallationprocess.

NOtiCE Beforedrillingconduitentryholes,or anyother holes,
coverandprotectthe switchandelectronicsto preventdirt and
metalfragmentsfrom enteringthe mechanicalandelectrical
components.Failureto do so map,result indamageor malfunction
of the switch.

NOtiCE Useavacuumto cleananydirt or metalshavingsinside
thetransferswitcL Do not usea blowerorcompressedair to clean
the insideof thetransferswitchbecausedebrismap,becomelodged
in theelectricalandmechanicalcomponentscausingdamageor
malfunction.

Control

Wiring

Contactor

ii

i Branch

l,

N

f Furnace/Air
Service Hander

Disconnect

@riCE: Theloadoutputsof thetransferswitch
cansupplyone200Amp paneleach.These
outputsMUSTNOTbecombined,or used
individuallyto supplya panellargerthan 200
Amps.

200Amp
Utifity

Duaa200Amp
"Transfer

Incorrect!

200Amp
Utifity

BranchI ApplianceI J

____ j"Circuits_

Du,,a200Amp
"Transfer

Switch

(
Incorrect !

Correct

6 BRIGGSandSTRATTON.COM
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PowerWiring Interconnedions

NOTICEimproperinstallationcouldcausedamageto the circuit
boardsandshortentheir fife.Instalfingcircuitboardsin five
circuitswill damagethe boardandis not coveredby warranty.
ALWAYSdisconnectALLsourcesof powerprior to servicing.
• Removeall powerpriorto instalfingthisequipment.Failureto

doso couWcauseinternaldamageto the boardwhenmaking
ebctdcaIconnections.

• Turngeneratorto OFFposition.

• Turnoff utilitypowerto the standbygeneratorand
transferswitch.

Allwiring must bethe propergauge,properlysupportedand
protectedby conduit.Allwiring shouldbedoneperapplicable
federal,stateandlocalcodes,standardsand regulations.Obey
wiretypeandtorquespecificationsprintedonthe terminalblocks,
neutraVgroundconnectors,andinstallationinstructions.Approved
for copperandaluminumconductors.

WARNINGShockHazard.Installinglowand highvoltage
wire in sameconduitcouldresult indeath,seriousinjury
and/orpropertydamage.

Donot run low andhighvoltagewire in the sameconduitunless
the insulationratingonALLwiringis ratedfor 600V.SeeNEC
for moreinformation.

Useinstallersupplied600VACor greaterwire of a gaugethat
complieswith the latestversionof the NationalElectricCodeto
completethefollowingconnectionsbetweenutility power,transfer
switch,generator,andmaindistributionpanel=Applythe necessary
correctionfactorsandwiresizecalcubtions_Referto the illustration

4. Turnoff utility powerto thestandb_ge@ai_r arl

transferswitch.
5. Locateboth 200Amp utility linecircuits

6. Connectone200Amputility servicefinecircuii_oone
transferswitchservicedisconnectcircuit breaker.The
terminalis marked"UtilityConnection"(Zl). Repeatfor
second200Amputility servicefinecircuit (Z2).

NOTICE:DONOTwire400Amp utility fineto this Automatic
TransferSwitcL

7. Connectutilityserviceneutralto transferswitch
neutralterminal(H1or H2).

8. Connectmaindistributionpanelfeederfromfirst distribution
panelconductors(R1)to transferswitchterminalsmarked
"LOADCONNECTION(V1)'L

9. Connectmaindistributionpanelfeederfrom second
distributionpanelconductors(R2)to transferswitch
terminalsmarked"LOADCONNECTION(V2)".

NOTICEThetwo individualtransferswitchterminalsmarked
"LoadConnection"(Vl andV2)must beconnectedto separate
distributionpanels.

NOTICEConnectthe neutralsfrom bothmaindistributionpanels
(81 and82) to thetransferswitchneutralterminal (H1andH2).

10. Connecttwo maindistributionpanelgrounds(T1andT2)to
transferswitch"GND"terminal(U1ar [12).

Assuregroundingelectrodeconductoris connectedand
bondedperapplicablefederal,stateandlocalcodes,
standardsandregulations.

11. Connectfeederconductorsfrom transferswitchbreaker
"GENERATORCONNECTION"terminals(Y) to generator
circuit breakerLINE1andLINE2terminals(M).Each
conductormustpassthroughhob of currenttransformer
(B1andB2)beforemakingconnection.

0

Ground

Ground

44 11

(£ Generator $Circuit (o

Breaker

4

}!ii!ili!ii:_
Line2

22

Neutral

I
I

I
I

Neutral

J
i

To Transfer Switch

!£ PBg@rrenttransformerleadsinto "CTI" and"CT2"
......terminals (El andE2)ontransferswitchcontrolboard.

b_

_3
_2
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13. Connectconductorfrom transferswitchneutralterminal (H1
or H2)to generatorNEUTRALterminal (L). Observegenerator
controlpandbbefingfor terminalidentification.

14. Connectconductorfrom transferswitch"GND"terminal
(IJl or [12)to generatorcontrolpand"GROUND"terminal
(K).

Assuregeneratorequipmentgroundingconductor(G) is
connectedperapplicabbfederal,stateandlocalcodes,
standardsandregubtions.

15. Usingminimum#14AWGconductors,connectthetransfer
switch"UTILITY240VAC"terminabto generator's"240
VAC"terminabvia two-pobconnectorsupplbd
withgenerator(P).

16. Using#18 AWGtwistedpairconductors,nogreaterthan
200ft. in bngth,300volt minimum,and75°0 minimum,
connect"TiR"and"GND"terminaB(B)ontransferswitch
controlboardto the generator'scontrolpanel"TxRx"and
"TxRxGND"terminalsviaten pinconnector(A) supplied
withgenerator.Countdownto the properpin locationonthe
generatorcontrolboardsincevisualalignmentwith its decal
canbemisleading:

17. Tightenallwire connections/fastenersto propertorque.

SupervisoryControtWiring
An air conditioner can be used with the supervisory contacts
on either terminals A-A or B-B. Terminals A-A can only be
used with supervisory control. Large loads can only be used
with contactor control on terminals B-B. Examplesof each
system are described below.

1. The terminal strip on the transfer switch control board
has four connections for customer use. There aretwo

sets of "Normally Closed" contacts available.Theywill
be activated when generator power is required. These
can be used for supervisory control of large connected
loads on generator. Loads will beallowed to operate if
there is enough generator power available.

For installer convenience, there are two wireways provided to
help keepsupervisory load wires organized.

2. Terminals "A-A" on transfer switch control board
are rated for 24VAC.Connectthese contacts in
series between air conditioner thermostat and air
conditioner contactor.

®

0

ITiR

Iooooo]  
GND T R V_- _NDT/R NO C NC

rated forq A_: 125 VAC.When connected with an

8 BRIGGSandSTRATTON.COIVl
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InterconnedionDiagram

Theiflustrationonthefoflowingpagesshowsa completedtransfer
switchinstallation.Eachinstallationlayoutmayvary.
illustrationcalloutsare:

A1

A2

B1

B2

C

D

E

F

G

H1

H2

J

K

L

M

N

P

R1

R2

S1

S2

T1

T2

Ul

U2

Vl

V2

Wl

W2

X -

y -

Zl

Z2

FromUtilityto FirstServicePanel

FromUtilityto SecondServicePanel
CurrentTransformer

CurrentTransformer

Dipswitches

TiRandGNDto Generator

CTTerminals

TransferSwitchContactors

UTiLiTY240VACto Generator

TransferSwitchNeutralTerminal

TransferSwitchNeutralTerminal

Generator

GeneratorGroundTerminal

GeneratorNeutralTerminal

GeneratorCircuitBreaker

Tenpin Connector

Twopin Connector
MainDistributionPanel1

MainDistributionPand2

DistributionPandNeutralBus

DistributionPandNeutralBus

DistributionPandGroundBus

TransferSwitchGroundTerminal

LoadConnectionsto DistributionPanel! ............................
LoadConnectionsto DistributionPanel

ServiceEntranceBreaker-UTILITY1

ServiceEntranceBreaker-UTILITY2

GeneratorDisconnect

GeneratorConnection
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System Setup

Youmustperformthe foUowingbeforeoperatingthe system:

• if generatoris instaUedinanarearegularlysubjectedto
temperaturesbdow 40°F(4°0), sdect a50 secondwarmup
time by movingjumperJP2 (C)instaUedontransferswitch
controlboardfrom '20' positionto '50' position.

• Setthe DPSWl(A)andDPSW2(B)dipswitchesonthe
transferswitchcontrolboardto matchthe kWratingof the
standbygenerator,as describedin SettingDipswitches.

SettingDipswitehes

NOTICEAn FC8 wifl occuron standbygeneratorcontrolboardif
dipswitchesarenot properlyestablishedas notedabove.

NOTICEUseextremecautionwhensettingdipswitchesor
damageto controlboardwill result.
• Useapencilorsmallpieceof plasticto setthe dipswitch.

• NEVERusea screwdriveroranytypeof metalobjectto set
dipswitches.

The"On"positionfor the dipswitchesis theswitchnumberON
THETRANSFERSWITCHCONTROLBOARD,not onthe switch.For
example,for an 18,000wattgenerator,setDPSW2dipswitch10to
"On"position.SetDPSWldipswitch8to "On"position.10,000plus
8000equals18,000watts.Set only one switch to "On" position
on DPSW1and DPSW2.

Referto following chart for proper switch selection(s).

DPSW
#2 ON'!

Generater Position

7kW 7 0

8kW- 8 (0

9kW

12kW ;

9 0

3 10

: 4 10

5kw 5 1o

7 10

;: 18kW ( 8 10

1gkW 9 10

28kW 0 ( 20

88kW 0 30

45kW 5 ( 40

48kW 8 40

58kW 0 50

68kW 0 60

* Eorgeneratorsw!th a rating that includes 500 watts, rounddownto

next lowest rating

(example:13.5 kW setto 13kW)

NOTICE Air densityis lessat highaltitudes,resultingin less
availableenginepower.Specifically,enginepowerwill decrease3.5%
for each1,000feet (300meters)abovesealeveland1%for each10°
F (5.6°C)above77°F(25°C).Generatorslocatedintheseconditions
musthavethetransferswitchprogrammedappropriatelyfor this
powerdecrease.

12 BR(GGSandSTRATTON.COM
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Testingthe AutematicTransferSwitch
Turnbothof the utifityservicedisconnectcircuitbreakersfeeding
thetransferswitchcontactorsto the OFFposition_Thesystem's
automaticsequencedescribedbelowwill initiate_To returnto utility
power,turn the utifityservicedisconnectcircuitbreakersto the
ONposition.

Utility Fail

Thegeneratorsenseswhenutilityvoltageis below70 percentof
nominal.Enginestartsequenceis initiatedafter6 secondtime
delay.

EngineWarm-Up

Thereis atimedelayto allowfor enginewarm-upbeforetransfer.
Usejumperontransferswitchcontrolboardto selectdelayof
20 secondsOF50seconds.

Transfer

Transferfrom utilityto generatorsupplyoccursaftervoltageis
aboveset levelsandafterthe initialwarm-upperiod.Minimum
engineruntime is 5 minutesaftertransfer.

Utility Pickup

Voltagepickuplevelis 80 percentof nominalvoltage.

Retransfer

Retransferfrom generatorto utility poweris approximately10
secondsafterutilityvoltagesupplyis abovepickupleveland
minimumFUntime is completed.

EngineCool Down

Enginewill FUrlfor 60secondsafterFetFansfer.

Thesystemwill now beinautomaticoperationmode.

Whenthe generatoris providingpowerto thetransferswitch,the
transferswitchcontrolboardis constantlymonitoringgenerator
power,if theair conditioneris calledto run,andthereis sufficient
generatorpoweravailable,the controllerwill dose contacts"A-A"
to air conditionercontactor.Contacts"B-B"will openbefore
contactsA-Aclose.If loadsaretoo greatfor the generator,contacts
A-Aand/orB-Bwill open.Whenair conditioningis not needed,A A
will open.if enoughpoweris available,B-Bwill dose.

EncJosui'eDoor

Toopenthe transferswitchdoor, removethe twoexteriorthumb
screws(A)andcarefullylift off door.

Tocloseandsecurethe door, pushdoorclosedagainstenclosure.
Whilein this position,the doorcanrestonthe tab (B)at the
bottomof the enclosure.Reinstallboththumbscrewsto finger
tight. EnclosuredoorMUSTbeclosedandsecuredat all times
exceptwhensystemis beingserviced.

0 p e ra|J O[1 :

To selectautomatictransferoperation,dothe following:

1. Inthetransferswitch,setbothutility disconnectcircuit
breakersto ONposition.

2. Inthetransferswitch,setgeneratordisconnectcircuit breaker
to ONposition.

3. Install15Ampfusein generator'scontrolpanel.

4. Setgenerator'scircuitbreakerto ONposition.

5. Setgenerator'ssystemswitchto AUTOposition.

TocontactBFiggs& StFattoncall800o743o4115,between8:00AM
and5:00 PMCT.

installationInspection

Beforeplacingthe systeminto service,inspectthe entireinstallation
carefully.

Thiscompletesthe installationandstartupinstructions.The
operator'smanualprovidesfull detailsonOperation,Maintenance,
andTroubleshootingfor theAutomaticTransferSwitch.

13
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TransferSwitchSchematicDiagram
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Cause Correction

l_Generatorbreakeropen_ l_Resetgeneratorcircuit breaker_

Automatictransferswitch doesnot 2.Generatorvdtagenot acceptaUe. 2.Referto generatormanual

transferto generator 3.Generatordisconnectcircuitbreakeropenin 3.Resetgeneratordisconnectcircuitbreaker
transferswitch, in transferswitch.

1.Utilitydisconnectcircuit breakersopenin 1.Resetutilitydisconnectcircuit breakerin
Automatictransferswitch doesnot transferswitch, transferswitch.

transferto utility 2.Utilityvdtage notacceptable. 2.Waitfor utility vdtageto returnto normal.

Generatoris still runningafterswitch Enginecod downperiod. Engineshouldstopafter1 minute.
transfersto utility power

Generatoror supervisedloads(air
conditioner,etc.) areoperating
improperlywhen generatoris
supplyingpower

Generatoris still runningafter utility
poweris restored

1.AAand/orBBarenotoperatingcorrectly.

2.Toomuchloadon generator.

3.Currenttransformernot connected.

4.Brokencurrenttransformer.

1.Minimumengineruntime hasnot dapsed.

2.Fuse(s)in transferswitch is defective.

l.Five minutedelaytimer hasnot expired.

2.Decreaseloadto generator.

3.Contactlocalauthorizedservicecenter.

4.Contactlocalauthorizedservicecenter.

l.Wait five minutesfor transferswitchto
retransferto utility power.

2.ContactIoSaauthorizedservicecenter.

AutomaticTransfer

Predud Spedications

Model871058

FaultCurrentRating.................25,000RMSSymmetricalAmperes

NormalOperatingRange...............-20°F(-28.8°0)to 104°F(40°0)

Weight......................................................................110Ibs(50kg)

Dimensions(HxWxD)....37in.x 24in.x 7in.(94cmx 61cmx 18cm)

Thistransferswitchis a UL Listeddevice.
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Graciasporcompraresteconectadorautom_ticodeBriggs& StrattonPowerProducts@.Esteproductoest_dise_adoparautilizarsecon
generadoresdereservadom6sticosespecificosy puedenofuncionarcon generadoreso mOdulosremotosproducidosporotrosfabricantes.
Recurraa unelectricistaprofesionalcualificadoparadeterminarsi esteequipose puedeutilizarcon equipofabricadopor terceros.Si se
utilizay mantienedeacuerdocon lasinstruccionesdeestemanual,su sistemale proporcionar_muchosa_osdefuncionamientofiable.

EstemanualcontieneinformaciOndeseguridadparaqueustedconozcalos peligrosy riesgospropiosdeestesistemay c0moevitarlos.
Seharealizadoel m_ximoesfuerzoparaquela instalaciOnresultesegura,sencillay econOmica.DebidoaquecadainstalaciOnes _nica,
es imposibleconocery recomendartodos los procedimientosy m6todosposiblesparaefectuarla.Noconocemostodoslos riesgosy/o
resultadosposiblesdecadam6todoo procedimientoexistente.Esimportantequeleay comprendaperfectamenteestasinstruccionesantes
deintentarinstalaro utilizaresteequipo.@ardeestas instruccienesparafuturascensuitas.

Esteconectador@benser instaladosporun profesionalantesdeutilizarlos.Consultelasecci0ndeinstalaci0ndeestemanuakLos
conectadoress61o@benser instaladosporelectricistascon licencia.Lasinstalaciones@bencumplirestrictamentela totalidaddelos
c0digos,est_ndaresy regulacionesfederales,estatalesy localesvigentes.El instaladordebeseguirlasinstruccionesdetalladamente.

Nuncadebeir demasiadolejosparaencontrarel soportey serviciodeBriggs& Strattonparasusistema.Consultelas %ginas
Amarillas.Existenm_ltiplesdistribuidoresdeservicioautorizadosqueofrecenunserviciodecalidad.Tambi@puedecomunicarse
conel ServicioT@nicopor tel6fonoal 800o743o4115entre8:00a. m.y 5:00p. m.HoradelCentro;o bien,busqueundistribuidoren
BRIGGSandSTRATTON.COIVl,don@se incluyeunalistadedistribuidoresautorizados.

Parafuturaseensuttas .......
Llenelasiguienteinformaci6ny conservesu facturaparafacilitarla identificaci6ndelaunidadencaso_ _ Surjanproblemasrelacionados

con lacompraenel futuro.

auJemdtice ......Ceneciader

N_mero de modeb .... :

RevisiOn

ii:i:i!!:_

Namero de serie

Fechade compra

_!iiii_L i!i{i!_

F F

Copyright© 2013. Briggs& Stratton PowerProductsGroup,LLC

Milwaukee,W!, USA.Reservadostodos los derechos.

Briggs& StrattonPowerProductses unamarca

registradasdeBfiggs & StrattonCorporation

Milwaukee,W!, USA
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Guardeestas instrucciones

Jnstruccionesimportantesdeseguridad
GUARDEESTASINSTRUCCIONES° Estemanualcontiene
instruccionesimportantesquese debenseguirdurantela
instalaci6ny el mantenimientodelequipo.

Simheies soL,re ta seguddad y signifieades

Descarga electrica Lea el manual

Elsimbolodealertadeseguridadindicaun posibleriesgo
parasu integridadfisica.Seutilizaunapalabrade se_alizaci6n
(PELIGRO,ADVERTENCIAoATENCION)junto conel simbolode
alertaparadesignarungradoo niveldegravedadderiesgo.Se
puedeutilizarunsimbolodeseguridadpararepresentarel tipo
deriesgo.Lapalabradese_alizaci6nA[fl$Ose utilizaparahacer
referendaa unapr_cticano relacionadacon unalesi6nfisica.

,A PELJGROindicaunriesgoque,deno evitarse,provocar_la
muerteo lesionesdegravedad.

ADVERTENCIAindicaun riesgoque,denoevitarse,podria
provocarla muerteo lesionesdegravedad.

,A ATENCIONindicaunriesgoque,deno evitarse,podriaprovocar
lesionesleveso moderadas.

A[fl$Ohacereferendaa unapr_cticanorelacionadaconunalesi6n
fisica.

Elfabricantenopuedeprevertoda iia queconlleve
un riesgopotencial.Pottanto, las estemanual,
asicomolas etiquetasy calcomanias launidad,no
incluyentodos los riesgos
m6tododetrabajoo t6cnica
especificamentepot el fabricante
segurotanto paraustedcomopara
asegurarsedequeel procedimiento,
usoqueelijanohacequeel equiposeainseguro.

ADVERTENCIAPeligrodedescarga.Lainstalaci6nde un
cabledebajay altatensionenel mismoconductopodria
provocarda_osmateriales,lesionesgraveso inclusola
muerte.

• Notiendauncabledebajay altatensionenel mismoconducto
a menosqueelvalornominaldeaislamientoenTODOel
cableadoseade600V. Paraobtenerm_sinformaci6n,consulte
elNEC.

,A ADVERTENCIAUnaconexi6na tierradefectuosadd equipo
podriaprovocarelectrocuci6n,asi comolesionesgraves
o inclusola muerte.

Notoquelos cablespelados.

Noutiliceelequipocon cablesdesgastados,deshilachadoso
deterioradosdecualquierotraforma.

Nomanipuleloscablesel6ctricossi se encuentraenunazona
h_meda,est_descalzootienelasmanoso los piesmojados.

Si tienequetrabajarjunto aunaunidadenfuncionamiento,

NOutiliceesteequipoconimprudencianidescuidesu
mantenimiento,

,_ ADVERTENCIADeterminadoscomponentesenesteproducto
y los accesoriosrelacionadoscontienensustanciasquimicas
declaradascancerigenas,causantesdemalformaciones,y otros
defectoscong6nitospot el EstadodeCalifornia.L_veselas
manosdespu6sdemanipularestoselementos.

AF/$O Lainstalaci6ndeesteequipodebecumplirestrictamente
la totafidaddelos cOdigos,est_ndaresy regulacionesvigentes,
por Io quesolodebeser Ilevadaa caboporundectricista
cualificado,

A[fl$O Untratamientoinadecuadodelequipopodriaestropearlo
y acortarsu vida_til,
• Utificeel equiposoloparalos usosprevistos,

° Encasodedudassobresu uso,dirijaseal distribuidoro aBriggs
& StrattonPowerProducts,

, Noexpongaelequipoa unexcesodehumedad,polvo,suciedad
o vaporescorrosivos.

, Mant6ngasealertaentodo momentocuandoutiliceesteequipo.
NuncaIo utiliceni manipuleencondicionesdefatigafisicao
mental

* Si secalientanexcesivamentelos dispositivosconectados,
ap_gudosy abrasus interruptoreso quitesusfusibles.
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m6todooprocedimiento.
Partanto,lainstalaci6ndelsistemas61e_uedesetllevadaa
cabopareleciricistasprefeaionalesconi_cendavigenle,Las
inslaiacionesdebencumpiireslrictamenleia totaiidadde los
c6digos,esldndaresde ia industriay regulacionesvigenles,

formaelsistemaencualquiermomentoy sin previoaviso.

Respensabitidades dei prepietarie
Paratomardecisionesbienfundadasy comunicarseeficazmente
conel t6cnicoinstalador,leay comprendala secci6nde
Orienlaci6nal propietarioanles deconlralar o inidar ia
inslalaci6ndel equipo.

Descripci6n dei equipe

Elconectadorest_dise_adoparatransferirlas cargasseleccionadas
deunainstalaci6nresidencialnormalalsuministrodereservaen

casodeunainterrupci6ndealimentaci6nprimaria.Lacargase
conectaal suministrodealimentaci6ndela redp_blica(norm@
o alsuministrodom6sticode reserva(genera@r).Elconectador
monitorizalastensionesdela redp_blicay delgeneradory conecta
autom_ticamentelascargasa lafuentedealimentaci6napropiada.
S61ounelectricistacon licenciadeberealizarla instalaci6n

dom6sticadereserva.Elconductoy los conductoresdeserviciose
puedencableardirectamentedes@el contadordevatiosihorahasta
el conectador.Noes necesarioinstalarunseccionadordeentrada

deserviciodistinto,con su correspondientecableado,paracumplir
los c6digos,los est_ndaresy las regulacionesfederales,estatalesy
localescorrespondientes.

Los principalescomponentesdelconectadorsontresdisyuntores
bipolares(unoparadesconexi6ndelgeneradory dospara
desconexi6ndelserviciop_blico),dos conectadoresbipolaresde
2 posicionesdecontacto,la tarjetadecircuitoimpresodecontrol
delconectador,los terminalesconfusiblesdela redp_blica
y el cableadodeinterconexi6n.Todosestoscomponentesse

LagarantfadelequipoquedardANULADAa menosquaeledridstas
prafesianalesconlicenda instaiene! sistema.

Orientad6n ai prepietarie
Lasilustracionesincluidascorresgondenacircunstancias
habitualesy tienenparobjetofamiliarizarlecon lasopcionesde
instalaci6ndelsistema.

conLEDdeestadoqueindicanla

Respensahiiidades dei distfihuider/t@nice instaiader
° Leay siga lasinstruccionesimportantesdeseguridad.
° Leay siga lasinstruccionesquase indicanenestemanual
° Esposiblequael instaladortengaquaproporcionar

contactoresnominalesadecuadoscon baseenlascargasqua
vanacontrolarse.

° Analiceconel propietariola importanciadelas prioridadesde
cargaparadecidirqu6ajustesse realizar_nenla prioridadde
los m6dulosremotos.

° Si tienedudassabrela instalaci6n,consultelos
c6digosfederales,estatalesy locales,asi comaa la
autoridadcompetente.

° Aseg_resede qualascargasseleccionadasnosobrecarguen
el genera@r.

Si necesitam_sinformaci6nsabreelconectador,llamaal 800-743-
4115entre8:00a. m y 5:00p. m., HoradelCentro.

sobreel procedimientode reclamaci6n.Lagarantianocubrelas
partesfaltanteso da_adas.

Conlenidodel envfo:

° Conectadorautom_tico

° ManualdeinstalaciOny deloperario

• Transformadoresdecorriente(2)

Equipoqua el inslaiador dehesuministrar:

° Cabley conductodeconexi6n

* Herramientasiequiposespecialesdiversos

Espa_ol
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Directricesde montaje

Loscircuitosdelsistemadelconectadorse encuentranenunacaja
tipo 3R seg_nNEIVlA,queesadecuadaparausoen interioresy ala
intemperie.Directricesdemontajedelacaja:

• Instaielacajaenunaestructuradeapoyofirmey sOiida.

• LacajadeIconectadordebeinstaiarsecon eiementosde
fijaciOntipo 3R seg_nNEIVlA,comominimo,paraconexiones
deconductos.

• Paraevitar laaiteraciOndelos contactos,niveielacaja
verticalmente.Paraello,puedeusararandelasentrelacajay
la superflciede montaje.

o NUNCAinstaleloscomponentesdelsistemadondehayariesgo
degoteodesustanciascorrosivasenlacaja.

• ProtejaloscomponentesdeIsistemaentodo momentocontra
el excesode humedad,polvo,suciedad,pelusas,arenillay
vaporescorrosivos.

Enlasiguientep_ginase ilustra la instalaciOnhabitualdel
conectadorautom_tico.Tambiense muestranejemplosde
instalacionesparamOdulosremotos.Lo mejores montarel
conectadorcercadelcontadorde lacompa_helectricaenel

interioro enelexterior.Elm6duloremotosepuedeubicaren
cualquierlugarentreel paneldedistribuciOnprincipaly lacarga
conectada,ya seadentroo fuera.Elmoduloremotodebeestar
accesiNeparaqueseledeservicio.Consultelas sugerenciaso los
cambiosdedise_ocon el propietarioantesdeiniciarelprocesode
instalaciOndelsistema.

AVISO Antesdetaladrarlosorificiosdeentradadeconductos
o cualquierorificioparamontaraccesorios,tapey protejael
conectadory el paneldecontrolparaevitarquela suciedad
y fragmentosdemetalentrena los componentesmec_nicos
y electricos.No hacerlopuedeprovocarda_osy fallosdel
conectador.

AVISO Utiliceunaaspiradoraparalimpiartodala suciedado
virutasdemetaldentrodelconectador.No utiliceunsopladoro
airecomprimidoparalimpiarel interiordelconectadorya quelos
residuosse puedenincrustarenlos componentesmec_nicosy
electricosy provocarda_osofallos.

cableadode control

Circuitos /7 de _a
derivados tratamiento d

deaire

Contadorde ,,%__]

ratios hora

la red2ooAPUblicade __
Cor_tactor

Conectador

I =Aut°m ti°  r l {
..... i ....

..... iII ....
, i
1 I II

1 1 ai

i u

Termostato-------- ..... -:_-- :--= .
deA/C ......... -- :_= 9 _-- ....... _J

AVISO Lassalidasdecargadelconectadorpuedenalimentar
a unpanelde200A cadauna.EstassalidasNOSEDEBEN
combinarni utilizardemaneraindividualparaalimentara un
panelde mAsde200A.

Dual 200 Amp

Transfer

Sw_tch

(
Incorrect_

Dual 200 Amp

Transfer

Switch

Incorrect_

Correct
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Interconexi6nde toscabJesdeatimenta;i6n

Todoslos canes@benser dd calibreadecuadoy estarbiensujetos
y protegidosporelconducto.Todoelcableadodeberealizarsede
acuerdoconlatotalidaddelos c6digos,est_ndaresy regulaciones
federales,estatalesy localesvigentes.Sigalasespecificaciones
deltipo decanesy par impresasenlos bloquesdeterminales,
los conectoresneutroy deconexi6natierray lasinstruccionesde
instalaci6n.

,a, ADVERTENCIAPeligrodedescarga.Lainstalaci6ndeun
cane debajay altatensi6nenel mismoconductopodria
provocarda_osmateriales,lesionesgraveso inclusola
muerte.

Notbnda uncabb debajay altatensi6nenel mismoconducto
amenosqueelvalornominaldeaisbmbntoenTODOel
cableadoseade600V. Paraobtenerm_sinformaci6n,consulte
elNEC.

Usecane decobrede600VCAo m_s,suministradoporel
instalador,deuncalibrequecumplacon la_ltimaversion
delCOdigoNacionalde Electricidadparahacerlassiguientes
conexionesentrela redp_blica,elconectador,el generador,el
paneldedistribuci@principaly los mOdulosremotosopcionales.
Apliquelos factoresdecorrecciOny @lculosdeltama_odelcane
necesarios.Aprobadoparaelcableadodecobrey aluminio.

1_Coloqueeldisyuntordelgeneradoren laposici@
OFF(abierta).

2_ Coloqueel interruptordelsistemadelgeneradorenla
posiciOnOFF.

3. Quiteel fusiblede15A del paneldecontrolubicadoenel
genera@r.

4. @agueel suministrodela redpSblica_l generadorde
reservay elconectador.

5. UNquelosdos drcuitos d9 deb red .............
p_bficade200A que deJaredp_bfica. .......

6. Conecteuncircuitode la line_deservi@:_¢la red .............................

de200Aa undisyuntordedescon@dnd8_ervci0 ...........
delconecta,!or.El terminalest_
Connection(conexiOnde laredpSblic_) .....
procedimientocon elsegundocircuitode la i[Se_de _ervicio
dela redp_blicade200A.

AVI$O NOconecteparesdela lineadeserwciodela redpSblica
de400Aa esteATS(Z2).

7. Conecteel neutrodela redp_blicaal terminalneutrodel
conectador(H1or H2).

8. Conecteelalimentadordelpaneldedistribuci@principal
(R1) delosconductoresdelprimerpaneldistribuci@a los
terminalesdelconectador,conla marca"LOADCONNECTION
(Vl)".

9. Conecteelafimentadordd paneldedistribuciOnprincipalde
los conductores(R2)dd segundopaneldistribuciOna los
terminabsdd conectador,conb marca"LOADCONNECTION
(V2)".

,aVl$OLosdosterminabsindividuabsddconectadorconb marca"Load
Connection"(Vl andV2)se@benconectarapanebsdedistdbuci@
separados

AV/$OConectelosneutralesdelosdospanelesdedistribuci@principal
($1y $2)a laterminaldelinterruptordetransferencianeutral(H1y H2).

10. Conectela conexi6natierradel panel(T1andT2) de
distribuci@principalal terminal"GND"(conexi@atierra)del
conectador(U1 or U2).

11 Conectelosconductoresde losterminales(Y)"GENERATOR
CONNECTION"(conexi6ndelgenerador)deldisyuntordel
conectadora losterminalesLINE1y LINE2deldisyuntordel
generador(M).Cadaconductordebepasarporelorificiodel
transformador(BI andB2)decorrienteantesderealizarsela
conexi6n.

Tierra

12.

O

[

Tierra

44 11

22

I

I
I

I

Neutro

Neutro

/

Conectdlos canesdeltransformadordecorrientea los
terrninaiestE_andE2)"CTI" y "CT2"de latarjetadecontrol

O O

bO
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13 Conecteelconductordelterminal(H1or N2) neutrodel
conectadoral terminalNEUTRAL(neutro)delgenera@r.
Observebs etiquetasdd pandde contrd dd generadorpara
identificarlosterminabs.

14. Conected conductordd terminal"GND"dd conectador
(U1or U2)al terminalGROUNDdd pand decontroldd
genera@r.

CompruebequeelconductordeconexiOnatbrra dd equipo
generadorest_conectadoconformea loscOdigos,est_ndares
y regulacionesfederales,estatalesy localescorrespondbntes.

15. Conectelos terminabs"UTiLiTY240VAC"(SERVICIODE
REDPOBLICADE240VCA)delconectadora losterminales
"240VAC"delgeneradorconconductoresde14AWGcomo
minimomedianteel conectorbipobrsuministradocon el
generador(P).

16. Conectelos terminabs"TiR" y "GND"enlatarjetadecontrol
delconectador(B)a losterminales"TxRx"y "TxRxGND"
dd paneldecontroldd generador(A)conconductoresde
par torcidode 18AWG,conunaIongitudmg.ximade61 m
(200pies),de300V, 75a 90° C,medianteelconectorde
diezpolossuministradocon elgenera@r.Cuentehastallegar
a b posiciOncorrectadepasadorenb tarjetadecontrol
dd generadordebidoaqueb aNneaciOnvisualcon su
calcomaniapuedeser confusa

®

0

GNDi
i iT!R
I I

®©

17. Instalelos mOdulosremotosopcionalesutilizandolas
instruccionesdeinstalaci6nincluidascon cadam6dulo.
Configurecadam6duloseg_nlasprioridadesacordadas.

Cableado de control de supervision

Se puede utilizar un sistema de aire acondicionado con los
contactos de supervision en cualquiera de los terminales A-A
o B-B, Los terminales A-A se pueden utilizar solamente con
control de supervision, Las cargas grandes se pueden usar
solamente con control de contactor en los terminales B-B. A

continuaciOnse descNbenejemplos de cada sistema,

1. La regleta determinales de la tarjeta de control del
conectador incluye cuatro conexiones para uso del
cliente, Haydos conjuntos de contactos "Normalmente
Cerrados" que se activar_n cuando sea necesaNo
utilizar la electricidad del generador. Se puedenutilizar
para el control de supervision de grandes cargas
conectadasal generador. Ejemplo: acondicionador
de aire, calentador de agua, etc, Las cargas podrdn
funcionar siempre que la potencia del generador
sea suficiente.

Paracomodidad del instalador, se incluyen dos conductos
para canes que ayudan a mantener organizados los canes
de carga de supervision.

2. El valor nominal de los terminales "A-A" de la tarjeta

conditioner thermostat (yellow?)

24 VAC

B
B

terminales "B-B" del mOdulode control permiten
el instalador conecte un contactor paracontrolar

una carga importante. Ejemplo:calentador elOctricosde
agua, Los contactos se conectan en serie con el circuito
de control del contactor.

coot cto,:)- Neutral

- 120 VAC

4_ Apriete de todas las conexiones de los canes y
elementos de fijaciOn al par adecuado,Consulte
los valores de par correctos en el interior de la caja
del conectador.
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Terminalesde ;ontrot de supewisi6n

Lailustraci@de lasigubntep@inamuestraunainstabci@
compbtadd conectador.EIdise_orealvaria.La informationque
apareceenbs iiustracioneses b sigubnte:

A1

A2 -

B1

B2 °

C °

D °

E °

F °

G °

H1

H2 °

J °

K °

L -

M °

N °

p -

fll

f12 °

81

82 °

T1

T2 °

U1

U2 °

V1

V2 °

Wl

W2 °

X °

y °

Zl

Z2 °

Des@b redp_bfica

Des@b redp_bfica
Transformadoresdecorrbnte

Transformadoresdecorrbnte

Interruptores

TTiRy GNDalgenerador
TerminalesCT

Contactoresdelconectador

UTiLiTY240VCAhaciaelgenerador
Terminalesneutrosdelconectador

Terminalesneutrosdelconectador

Generador

Terminala tierradelgenerador

Terminalneutrodelgenerador

Disyuntordelgenerador

Conectordediezpolos

Conectorbipolar

PanelesdedistribuciOnprincipal

PanelesdedistribuciOnprincipal

Busesneutralesdelpaneldedistribuci6n

Disyuntordedesconexi6ndelgenerador

ConexiOndelgenerador

ConexiOndelaredpSblica

ConexiOndelaredpSblica

Espa_ol
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Configuraci6n de1sistema

Lleveacabolos sigubntespasosantesdeporterenfur_cior_amiento
eIsistema:

• SieI generadorseinstaben unazonaregubrmentesujeta
atemperaturasdebajodelos40 °F (4°C), sebccioneun
tbmpo decabntambntode50segundosmovbndoeIpuente
JP2(C) instabdoenb tarjetadecontroldeIconectadordeb
posiciOn'20'a b posiciOn'50'.

• Configurelos interruptoresDPSWl(A)y DPSW2(B) enb
tarjetadecontroldeIconectadordemaneraquecorrespondan
con b capacidaddekWdeIgeneradordereservadom6stico,
se@nsedescribeenConfiguraciOndeinterruptores.

Coflfigura¢i6flde iflterruptores

interruptor.PararestablecerlaalimentaciOn,desconectetoda la
afimentaciOnal conectadory vuelvaa conectarbdesp@sde30
segundos.

AVISOSi los interruptoresnoseestabbcenadecuadamentecomo
se indicaanteriormentepuedeocurrir unFC8 enb tarjetade
controldelgeneradordereserva.

AVISOExtremebs precaucionesal configurarinterruptoreso b
tarjetadecontrolpodrh da_arse.
• Utificeun I@izo unapiezapeque_adeplAsticoparaconfigurar

el interruptor.

• NUNCAutiliceundestornilladorni ning_notto tipo deobjeto
met_licoparaconfigurarlosinterruptores.

LaposiciOn"On" delos interruptoreses elnSmerodel interruptor
ENLATARJETADECONTROLDELCONECTADOR,noen el
interruptor.Porejemplo,paraungeneradorde 18.000vatios,sit@
el interruptorDPSW210en laposiciOn"On".Sit@el interruptor
DPSWl8 enla posiciOn"On".10.000m_s8000esiguala18.000
ratios. Sit@solo unconmutadorenlaposiciOn"On" enel DPSWl
y DPSW2.

Consultela siguientetabla paraseleccionarlos interruptores
adecuadamente.

Capacidaddel
generaderen kW

7kW

8kW

9kW

10kW

11kW ........

17kW

18kW

10kW

20kW

30kW

45kW

48kW

50kW

80kW

(_ Interrupter

(DPSW)m° 1 en
la pesici6n"ON"

" iiiiiiii ¸'1

3

4

5

6

7

8

9

0

0

5

8

0

0

(_) Interruptor

(DPSW)no° 2 en
la posici6n"ON"

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

30

4O

4O

50

60

* Paralos generadorescon unacapacidadque incluye500 watts, redondeealvalor entero

inferior (ejemplo:13,5 kW a13 kW),

AVISO Ladensidaddelairees menorenalturaselevadas,
dan@comoresultadounamenorenergiadisponibledelmotor.
Especificamente,lapotenciadelmotordisminuir_un3.5% cada
1000pies(300metros)porsobreel niveldel mary un 1%
cada10° F (5.6°0)porencimade los77°F(25°0). Generadores
ubicadosenestascondicionesdebetenerel controldelconectador
programadaadecuadamenteparaestadisminuci6ndeenergia.
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Prueha del conedadorautom_tico

,_ ADVERTENCIAPeligrodedescargael6ctrica.Elequipo
contbnealto voltajequepodriaprovocarda_os
materiales,lesionesgravesyio lamuerte.

Laspruebasdeberealizarlas_nicamentepersonalcalificado.

NOutificeesteequipocon imprudencbni descuidesu
mantenimbnto.

Coloqueeldisyuntordedesconexi6ndeservidodelaredp_bfica
quealimentaalcontactordelconectadorenlaposici6n"OFF".
Iniciar_lasecuenciaautom_ticadelsistemaquese describemJs
abajo.Paravolvera utilizarelsuministrodealimentaci6ndela red
p_bfica,coloqueel disyuntordedesconexi6ndelserviciodela red
p_bficaenla posici6n"ON".

Faiio de la redp_biica

Elgeneradordetectacu_ndolatensi6ndela Fedp_bficaest_por
debajode170%dela nominalTrasunretardode6 segundos,se
iniciala secuenciadearranquedelmotor.

Caientamientodel motor

Retardodetiempoparapermitirelcabntamientodd motorantes
deb transferencia.Utificeelpuentedeb tarjetadecontroldd
conectadorparasebccionarel retardode20segundoso 50
segundos.

Transferencia

Latransferenciadelaalimentaci6ndes@laredp_blicaalgenerador

nominal.

Retransferencia

LaretransferenciadelgeneradoralsuministrodealimentaciOn
dela redp_blicatienelugaraproximadamente10segundos
desp@sdequeel suministrodetensi6ndela redp_blicaest_pot
encimadelnivelderecuperaci6ny despu6sdequese completael
tiempominimodefuncionamiento.Tedoslos m6dulosremotos
permanecerdnapagados(OFF}duranteeineominutesdespu6sde
la transferenciade alimentad6n,

AVf$OCadavezqueseapagael m6duloremoto,inclusocuandose
utilizaelsuministrodela redp_bfica,hayunademorade5 minutos
paraqueel suministrose restablezcaenel m6dulo.

Enfriamientodel motor

Elmotorfuncionar_durante60 segundosdesp@sdeproducirsela
retransferencia.

Espa_ol

13
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ControJes

Aexcepci6nde lapalancadecancelaci6nmanual,no hayning_n
controldeloperarioporqueesteesun conectadorautom_tico.
Onicamentelos profesionalescon NcenciadebenutiNzarla
cancelaci6nmanual.La informaci6nsobreel usodelasase puede
obtenercomunic_ndoseconel ServicioT6cnicoal800-743-4115.

Fundenamiento
Paraseleccionarel funcionamientoautom_ticodelconectador,haga
Io siguiente:

1. Enel conectador,coloqueeldisyuntordedesconexi6ndela
redp_bNcaenla posici6n"ON".

2. Enel conectador,coloqueeldisyuntordedesconexi6ndel
generadorenlaposici6n"ON".

3. Instaleel fusiblede 15A enel paneldecontroldelgenerador.

4. Coloqueeldisyuntordelgeneradoren laposici6n"ON".

5. Coloqueel interruptordelsistemadelgeneradorenla
posici6n"AUTO".

Elsistemaestar_entoncesenel modode
funcionamientoautom_tico.

Cuando el generador suministra energia al conectador, el
controlador supervisa permanentementela potencia del

Puertade ta caja

Paraabrir lapuertadelconectador,quitelos dostorniNosdeapriete
(A) manualexterioresy levantelapuertacuidadosamentepara
quitarla.

Paracerrary asegurarla puerta,emp_jelay ci6rrelahacialacaja.
Nlientrasest_enestaposici6n,la puertapuedeapoyarsesobrela
lengOetaenlaparteinferior(B)delacaja.Vuelvaacolocarambos
torniNosapret_ndolosdemaneramanual.LapuertadelacajaDEBE
estarcerraday aseguradaentodo momentoexceptocuandose
est_dandomantenimientoalsistema.

Inspecci6nde ta instatad@

Antesde hacerfuncionarel sistema,inspeccionetoda la instalaci6n
cuidadosamente.

Completela "Nstadecontrolde la instalaci6n"quese suministra
conel generadorcuandoreaNcela inspecci6n.Aseg_resedequese
hayananotadotodoslos elementosy quesehayanobtenidotodas
lasfirmas. Indfquelealpropietarioqueenvfeporcorreopostalla
copiablancaa ladirecci6nquese muestraenla Nstadecontrol.

14 BRIGGSandSTRATTON.COIVl
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Resoluci6nde probJemas

Probierna
EJ¢onectadorautom_ticono

transfier_ Ja¢onexi6nai generador

Elconedadorautom_ticono
transfiere]aconexi6na tared
p_Nica

Elgeneradorsiguefundonando
despu_sdequee!conedador
transflerelaconexi6na iared
p_Nica

ElgeneradoroJ;tscargas
supervisadaslairea¢ondidonado,
etc.)nofuncionancorredamente
ceandoelgeneradorest_
serninistrandoaiimentaci_n

Elgeneradorsig_efencionando
ceandoserestaNecela
alimentad_neidctricade_ared
p_Nica

_otivo

1, Eldisyuntordel generadorest_abierto,

2, Latensi6ndel generadornoesaceptable,

3, Eidisyuntordedesconexi6ndel generadorest_
abiertoenei conectador,

1, Eidisyuntordedesconexi6ndel sewiciode la red
pOblicaest_abiertoenei conectador,

2, Latensi6nde la redpOblicano esaceptable,

Eimotor seencuentraenei periododeenfriamiento,

1, Losm6dulosremotosno est_nfuncionando
correctamente,

2, Lacargadel generadores excesiva,
3, EltransformadordecorrientenoestAconectado,

4. Eltransformadordecorrienteest_averiado,

1. Nohatranscurridoeitiempodefuncionamiento
minimodel motor,

2, Losfusibiesdei conectadorest_ndefectuosos,

1. Reinicialiceeldisyuntordelgenerador,

2. Consulteel manualdelgenerador,

3. Reinicialiceeldisyuntordedesconexi6ndel
generadorenel conectador,

1. Reiniciaiiceeidisyuntordedesconexi6nde ia red
pQbiicaeneiconectador,

2, Esperea quese restaNezcaia normaiidaden la
tensi6nde lared pQblica,

Eimotorse debedetenerdespu_sde 1 minuto,

1, Eltemporizadorde retardodecincominutosaOn
no iiegaa su fin,

2, Reduzcalacargadel generador,

3, P6ngaseencontactoconei serviciot_cnico
autorizadolocal,

4, P6ngaseencontactoconei serviciot_cnico
autorizadolocal,

1, Esperecinco _inutos a queeiconectadorvuelva
a tran_!_ir j_conexi6nde la redp_biica,

2, P6nga_een_gniactoconei centrode servicio
_utoriz_dolocal,

15
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lnterruptordetrar)sferer)¢iaautom_tJ¢a

Espe¢JfJ¢a¢JonesdeI producto
ModeIo871857

Corrbntedecargamaximanominalporcontactor.
a 25°C(77°F)* .....................................................................200A

Tensi@nominalc.a.................................................................250V

Polosporcontactor........................................................................2

Frecuencb................................................................................60Hz

Valornominaldeb corrbnte

conexi0natbrra ...............................25,000A eficaces,sim6tdca

Rangooperativonormal................-28.8°0(°20°F)to 40°0 (104°F)

Peso..........................................................................50kg (110Ibs)

Dimensiones(HxWxD)..(94cmx61cmx 18cm)37in.x24in.x7in.

EsteconectadoresundispositivoclasificadosegOnUL
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Nousvousremercionsd'avoirachet6cecommutateurdetransfertautomatiquedeBriggs& StrattonPowerProducts®.Ceproduitest
congupouretreutiliseavecdesgeneratricesdesecoursresidentiellesspecifiqueset risquedenepasfonctionneravecdesgeneratricesou
desmodules_distancefabriquespard'autressocietes.Ayezrecours_ unprofessionnelenelectricitequalifiepourdeterminerI'applicabilite
dece materiel_ du materielfabriquepard'autressocietes,si vousrespectezles directivesd'utilisationet d'entretiendecemanuel,vous
pourrezvoustier _votresystemedurantdenombreusesannees.

Cemanuelcontientdesrenseignementssur las6curit_pourvousrenseignersur lesdangerset lesrisquesassoci6s_ cesyst_meetsur
la fagondeles6viter.Nousavonstout fait pourfournir unproduitdontI'installationsoits6curitaire,facileet_conomique.Commechaque
installationestunique,il est impossibledeconna_treet derecommanderunemarche_suivrepr6sentanttouteslesm6thodesetconsignes
d'installationpossibles.Deplus,nousneconnaissonspastousles dangersetiour6sultatspotentielsdechaquem6thodeouprocedure.II est
importantdebienlireet comprendreenti6rementcesdirectivesavantdetenterd'installeret d'utilisercet6quipement.Conservezcesdirectives
initialesauxfins de consultationult_rieure,

Cecommutateurdetransfertet lesmodules_ distanceoptionnelsnecessitentuneinstallationprofessionnelleavantI'utilisation.Consultez
lasectionInstallationdecemanuelainsiquelanoticed'installationfournieaveclesmodules_distanceausujetdesdirectivessur les
proceduresd'installation.Seulsdesentrepreneursenelectricitequalifiesdevraientinstallerdescommutateursdetransfertet desmodules
distance.Touteinstallationdoit etreconforme_ I'ensembledescodes,normeset reglementsapplicables(federaux,provinciauxet Iocaux).
Votreinstallateurdoit suivrecesdirectives_ la lettre.

O_ neus trouver

Vousn'aurezjamais_chercherbien loinpourtrouveruncentredesoutienet deserviceBriggs& Strattonpourvotresysteme.Consultezles
PagesJaunes.Denombreuxdistributeursdeserviceapresoventeagreesoffrentunservicedequalite.VouspouvezaussijoindreleService
techniqueencomposantle800o743o4115,entre8 het 17h HNC,oucliquezsur Trouverundistributeursu[ BRIGGSandSTRATTON.comqui
presenteunelistededistributeursautorises.

A des fins de consultation utt6rieure

Veuillezfournir les renseignementssuivantset les conserveravecvotrereoupourvousdiderd_nsHdentificationdeI'appareilIorsdevos
prochainsachatsd'equipement........

Commutateur de transfert

Numerod e modele: .........

Revision
2:1:i!!:_

Num6ro de s6rie

Date d'achat

Droitsd'auteur© 2013. Briggs & StrattonPowerProductsGroup,LLC

Milwaukee,W!, USA.Tous droits rdserv6s.

Briggs& StrattonPowerProductssont desmarques

ddposdesde Briggs& StrattonCorporation

Milwaukee,W!, USA
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Conservezcesdirectives

Directivesde s6curit6importantes
CONSERVEZCESDiRECTiVES- Cemanuelrenfermed'importantes
directivesqu'il fautsuivredurantI%stallationet I'entretiende

Symhetes de s_curit6 et leur signification

Choc 61ectrique Lisez remanuer

Lesymboled'alertede s6curit6indiqueunrisquepotentialde
blessurepersonndle.Un motsignal(DANGER,AVERTISSEMENT
ouATTENTION)estutifiseavecunsymboled'alertepourvous
indiquerledegreou le niveaudu risque.Unsymboledesecurite
peutetreutifisepourrepresenterletypederisque.Lemotsignal
AVISestutifisepourtraiter les pratiquesqui nesontpasrdieesaux
Uessurespersonndles.

,d_ LemotsignalDANGERindiqueundangerqui, s'il n'est pas
evite,causerala mortoudes Uessuresgraves.

LemotsignalAVERTISSEMENTindiqueun risquequi, s'il n'est
pasevite,pourraitcauserlamortou desblessuresgraves.

,ALe motsignalATTENTIONindiqueun risquequi, s'il n'est pas
evite,pourraitcauserdesblessuresmineuresou moderees.

Lemot iiV/$ estutilisepour lespratiquesquinesontpasreliees
auxblessurespersonnelles.

AVERTISSEI_ENTRisquedechocselectriques.L'installation
dec_bleshautetensionet bassetensiondanslememe
conduitpourraitentra_nerlamort, desblessuresgraves
ou desdommagesmateriels.

Nepassezpasdec_bleshautetensionet bassetensiondans
lememeconduit_ moinsquelavaleurnominaled'isolation
deTOUSlesc_blessoitde600V. ConsultezNECpourdeplus
amplesrenseignements.

AVERTBSEMENTSi I'equipementn'estpasmisb laterre
commeil sedoit qui peutprovoqueruneelectrocution
risquantd'entra_nerla mortet desblessuresgraves.

• Nepastoucherauxills denudes.

NepasutiliserI'equipementsi lec_blageestuse,effiloche,
denudeouautrementendommage.

NepasmanipulerlescordonselectriqueslespiedsdansI'eauou
lespiedsnusou Iorsquelesmainsou lespiedssontmouilles.

Sivousdeveztravaillerautourd'uneunitealorsqu'elleesten
marche,placezovoussurunesuriacesecheisoleeafindereduire

contactdi_octavgclavictime.

ou unetechniqued'operation
par le fabricant,vousdevezvousassurer
pasvotresecuriteni cdle desautres.
assurerquelaprocedure,lamethodedetravailou
d'operationquevouschoisisseznerendpasI'eqt
dangereux.

,_ AVERTBSEIdENTCertainscomposantsdeceproduitainsi
quelesaccessoiresretiescontiennentdesproduitschimiques
reconnuspar I'i_tatde la Californiecommecausantdescancers,
desmalformationscongenitales,oud'autresproblemesde
reproduction.Nettoyez-vouslesmainsapreslamanipulation.

Alfl$ Seulsleselectriciensqualifiespeuventproceder
I'installationdecetequipement,laquelledoit respecter
strictementlescodes,normeset reglementsapplicables.

iii_- !i!i!i

_ AVERTBSEMENTRisquedechocselectriques.L'equipement
peutcontenirde lahautetensionpouvantentra_nerla
mort, desblessuresgraveset desdommagesmateriels.

N'utilisezPASI'appareildefagonimprudenteet nenegligezpas
sonentretien.

AVIS LetraitementinadequatdeI'equipementpeut
I'endommageret reduiresa dureedevie utile.
• N'utifisezI'equipementquepour lesapplicationspour lesqudles

il a etecon%

• Sivousavezdesquestions_proposdeI'utilisationprevuedecet
appareil,consultezvotredetaillantoucommuniquezavecBriggs
& StrattonPowerProducts.

• N'exposezpasI'equipement_ I'humiditeexcessive,_ la
poussiere,_ lasaleteouauxvapeurscorrosives.

• Demeurezalerteentout tempsIorsquevoustravaillezsur cet
equipement.Netravaillezjamaissur I'equipementsi vousetes
fatiguephysiquementou mentalement.

• Si lesappareilsbranchessurchauffent,eteignezqeset mettez
leurdisjoncteuroufusiblehorstension.
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Noussommessincerementreconnaissantsquevousfassiez
partiedenotreclienteleetnousavonsdeployetouslosefforts
pourvousoffrirunproduitdontHnstallationsoitsecuritaire,
facileeteconomique.Commechaqueinstallationestunique,il
estimpossibledeconna_treetderecommanderunemarche
suivrepresentanttouteslosmethodesetconsignesd'installation
possibles.Deplus,nousignoronslosdangerset/oulosresultats
potentielspropres_chaquemethodeouprocedure.
Pourcosraisons,soulsdesprofessioflneisen6iectricitdagrees
doiventproeeder_i'inataiiationdusyst_rne.Touteinstallation
dolt8treconforrne_I'ensembledescodesainaiquedesnorrnes
etdesr_giementsdei'industrieappiicabies.
Votreequipementvousestlivreaveclepresent_<Manuel
d'installationetd'utilisation>_.Cemanuelestundocument
important;conservez-leapresavoirtermineHnstallation.
Toutaetefaitpours'assurerquelosrenseignementscontenus
danslepresentmanuelsontexactset_tour.Toutefois,le
fabriquantsereserveledroitdechanger,demodifierouencore
d'amefiorerlesystemeentouttempssanspreavis.

Respensabitites du prepfi_taire
Afin devousaider_fairedeschoixaviseset _ communiquer
efficacementavecI'entrepreneurqui procedera_ Hnstallation,
veuiilezlife attentivernentia sectionConseiisau propfietaire
avantdecommenceri'instaiiation devotre6[luipementoude ia
;onfier _ unentrepreneur.
Pourassureruneinstallationadequate,veuillezcontacterle
magasinqui vousa venduvotreequipement,votredetaillantou
votrefournisseurdeservicesd'electricite.

Si i'instaiiation dusyst_men'estpaseffectudeparun
professionnelen6iectricit6certifie,ia garantieseraANNULEE.

Censeiis au preprietaire

• 'v'erifiezlescodesfederauxt_rovinciauxet Iocauxetaupres
desautoritescompetentessuvousavezdesquestions
concernantHnstallation.

S'ass.urerguelageneratricen'est passurchargeepardescharges
selec_ionnees.

Description de t'_quipement

SoulunelectricienautorisedevraiteffectuerHnstallationdesecours
d'unemaison.Losconducteurset le conduitde I'alimentationde
servicepeuventetredirectementbranchesdevotrewattheuremetre
aucommutateurdetransferLUndisjoncteurdeI'alimentation
deservicedistinctet sonc_blagenesontpasrequisIorsque
Hnstallationestconformeaux normes,_ lareglementationetaux
codesfederaux,provinciauxet Iocaux.

cemmut_rtoute lapuissancedeservicedela residence.Deplus,
i_:_o_mutateur comporteun levierdeprioritepourtransferer

Aumomentdenegocieravec professionndil manudlement.
tenircomptedesfacteurssuivan_8; ie_codesd#s_curiteIocau×
I apparenceet lesdistances.Plusladistance apparei ....... Verificationde ta tivraison
serviced'afimentationelectriqueexistant#_tgr_dd, ....... _ .........
besoindecompenserpar les materiaux Ce$_d¢ent#ainte Apresavo,rouvert,a uo,tea expedmon,exammezavecsore
estnecessairepourvousconformerauxcod_sIocau_8_peu_..... lescomposantsdu commutateurdetransfertA larecherchede
surmonterleschutesdetensionelectrique.... ...... dommagespotentielssuns durantI expedition.
Cosfadeurs aurontuneinddeneedirede sur le total de Aumomentdela fivraisonsi vousremamuezdesdommanesou
i'inataiiation devotreOquipement ....... .. ' . _

" desp_ecesmanquantes,demandezau hvreurdenotertous les
Votreinstallateuresttenu deverifierlescodesIocauxETd'obtenir
les permisrequisavantdeprocederAHnstallationdusysteme.

* Vous devezlire etsuivre lesdirectivesindiqueesdansce
manuel

, i_tabfissezunprogrammed'entretienet d'utilisationregulier
devotreequipement,tel qu'indiquedansce manuel

Re_ d_ d_taitta_/de t'e_trepre_e_r _harg_

• Vous devezlire et respecterlos Importantesconsignesde
securite.

• Vousdevezlire etsuivre lesdirectivesindiqueesdansce
manuel

• IIse poutHnstallateurdoivefournir loscontacteursnominaux
appropriessolonloscharges_contrOler.

• DiscutezavecleproprietairedeHmportancedela prioritedes
chargesafin dedeterminerlos reglagesdeprioritedumodule

distance.

dommagessur la facturedefret et d'apposersa signaturedans
I'espacereserve_ cettefin. Sivousremarquezdesdommagesou
despiecesmanquantesapresla fivraison,communiquezavecle
transporteurpourconna_treles proceduresdereclamation.Les
piecesmanquantesouendommageesnesontpasgaranties.

ContenudeI'envoi :

Commutateurdetransfertautomatique

• Manueld'installationet d'utilisation

• Transformateursdecourant(2)

Elementsfoumiapar i'inataiiateur :

• Conduitetfil debranchement

• Diversoutils/equipementsspecialises
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Directivesd'assemblage
Lescircuitsdu systemedecommutateurdetransfertsetrouvent
dansunbo_tierdetypeNEMA3R adapteauxinstallations
interieuresouexterieures.Voicilesdirectivesd'assemNagedu
bo;tier:

• Instaflezlebo;tiersur unestructureportantefermeet robuste.
• Lebo_tierducommutateurdetransfertdoit etreinstafle

aveclaquincaifleriederaccordementdeconduitscoteeau
minimumNEMA3R.

• Poureviterladistorsiondesmanocontacts,placezle bo;tier
auniveauet d'aplomb.Cecipeutetreaccompfien inserant
desrondeflesentrelebo;tieret lasurfacedefixation.

• N'instaflezJAMAISlescomposantsdusystemedansun
endroito_ unesubstancecorrosivepourraits'infiltrer.

• Protegezlescomposantsdusystemeentout tempscontre
Vhumidite,lespoussieres,lessaletes,les peluches,legravier
et lesvapeurscorrosives.

Voustrouverez&lapagepr_c_denteuneillustrationdeI'installation
typedecommutateurdetransfertautomatique.Desexemples
d'installationsd'unmodule_distancesont6galementmontr_s.II

est recommand_d'installerle commutateurdetransfertprosdu
compteurdeI'alimentationdeservice,soit_ I'int_rieurou_I'ext_rieur.
Lemodule_distancepeutetreinstaflen'importeo_ entrele
panneaudedistributionprincipalou sachargeconnectee,soit
Hnterieursoit_ I'exterieur.Lemodule_ distancedolt _treaccessible
pourI'entretien.Discutezdessuggestionsetdeschangements
dedispositionavecleproprietaireavantd'entamerleprocessus
d'installationdusyst_me.

REMARQUEAvantdepercerdestrous pour lepassagede
conduitsoutout autretrou,veiflez_ recouvriret _ protegerle
commutateuret les pieceselectroniquespourempecherHnfiltration
desaleteset defragmentsmetafliquesdartslescomposants
mecaniqueset electriques.Lefait d'omettredeseconformer_cette
directivepeutcauserdesdommagesaucommutateuret entra_ner
sadefaiflance.

REMARQUEUtifisezunaspirateurpournettoyerles saleteset les
fragmentsmetafliquessetrouvant_ Hnterieurdu commutateurde
transferLN'utifisezpasd'air souffleoucomprimepournettoyer
Hnterieurducommutateurdetransfertcardesdebrispourraientse
Iogerdartslescomposantselectriqueset mecaniqueset entra_ner
desdommagesou unmauvaisfonctionnemenL

REMARQUEChacunedessortiesdechargedu commutateur
detransfertpeutafimenterunpanneaude200A. CessortiesNE
DOIVENTPASetrecombineesou utifiseesindividueflementpour
afimenterunpanneaud'unecapacitesuperieureA200A.

Incorrect! Irlcorre_t !

Correct
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Inter;onnexionsdu ;_blaged'atimentation

AVIS Uneinstallationinad6quatepeutcauserdesdommagesaux
cartesdecircuit et r@uirebur dur@devie utib. L1nstalbtionde
cartesdecircuit impdm6dansdescircuitsafiment6scauserades
dommages_ b carteet qui n'estpascouvertsparb garantb.
D@ranchezTOUJOURSTOUTESbs sourcesd'afimentation
@ctriqueavantFentretien.
* Retireztoutesbs sourcesd'afimentationavantd'instalbr

1'6quipement.Lan@figencedecetteconsignepourraitcauser
desdommagesinternesAb carteIorsde1'6tabBsementdes
raccordements@ctriques.

° Pbcezb commutateurdeb g@6ratriceAb position<<OFF>>
(ARR[:T).

* FermezI'afimentationdeserviceAb @n6ratriceauxifiaireetau
commutateurdetransfert.

Tout lecAblagedoit _trede labonnedimension,soutenu
convenabbmentet prot@6parunconduit,Tout lecAblagedoit _tre
conformeauxcodes,normeset r_gbmentsapplicables(f@6raux,
provincbuxet Iocaux),Respectezlesspecificationsrelativesau
typedefilet auserragesetrouvantsur les blocsdebranchement
et le raccordneutreidemise_ laterre,ainsiquelesdirectives
d'instalbtion.Approuv6pourb cuivreet b cAbbgeenaluminium.

AVERTISSEMENTRisquedechocs@ctriques.L'instalbtion
decableshautetensionet bassetensiondansb meme
conduitpourraitentra_nerb mort, desbbssuresgraves
ou desdommagesmaterials.

Nepassezpasdecableshautetensionet bassetensiondans
lememeconduitAmoinsqueb valeurnominabd'isobtion
deTOUSbs cablessoitde600V. ConsultezNECpourdeplus
ampbsrenseignements.

8, Raccordezlesfib d'alimentationdu panneaudedistribution
principaldu premierpanneau(R1)dedistributionaux bornes
_<LOADCONNECTION(Vl)>_ducommutateurdetransfert,

9, Raccordezlesfib d'alimentationdu panneaudedistribution
principaldusecondpanneau(R2)dedistributionauxbornes
<<LOADCONNECTION(V2)>_ducommutateurdetransfert,

REMARflUELesdeuxbornesindividuellesdu commutateurde
transfertindiqu@s_<LoadConnection>_(VlandV2)doivent_tre
connect6s_ despanneauxdedistributiondistincts,
REMARflgEConnectezlesneutresdesdeuxpanneauxde
distributionprincipal(81,82)_ la bornedeHnterrupteurde
transfertneutre(H1,H2),
10. RaccordezlamiseAb massedu panneaudedistribution

principalAb borne<<GND>>(T1andT2)ducommutateurde
transfert(U1or U2).
Assurez-vousqueI'@ctrodedeterre est raccord@salonbs
normes,bs regbmentset bs codesf@6raux,provinciauxet
Iocauxappficabbs.

11. Branchezbs conducteursd'alimentation(Y)desbornes
<<GENERATORCONNECTION>>du disjoncteurdu
commutateurdetransfertaux bornesLINE1et LINE2(M) du
disjoncteurdeb generatrice.Tousbs conducteursdoivent
_trepassesparFouverturedutransformateurdecourant
avantqueb connexionnesoiteffectu@.

Disjoncteur 22

I

Neutre

(ouverte).
2_ R@lezI'interrupteurdela@n6ratrice_ la positionOFF,
3. Retirezb fusiblede 15A dutableaudecommandedeb

@n6ratrice.
4. FermezralimentationdeserviceAb @n6ratriceauxiliaireet

aucommutateurdetransfert.

5. Localisezbs circuitsdefignesdeservicede200A provenant
deI'appareilde mesure,

6. Raccordezlecircuitdes lignesdeservicede200A_ un
disjoncteurd'interruptiondeserviceducommutateurde
transfert.Laborneest indiqu@par<<UtilityConnection>>
(Z1),Effectuezlememeraccordementpour ledeuxi_me
circuit deslignesdeservicede200A (Z2),

REMARflUENEbranchezPASlespairesdelignesdeservicede
400A _ ceAT&

7, Branchezle neutredubranchementdeI'alimentationde
service_ la borneneutredu commutateurdetransfert
(H1or H2).
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13. Branchezle conducteur_ partirdeb borneneutre(N1or
N2)du commutateurdetransfertA laborneNEUTRALdela
g6n6ratrice.ConsuRezbs 6tiquettesdupanneaudecontr6b
dela @n@atriceausujetdeHdentificationdesbornes.

14. Branchezle conducteur_ partirdeb borne<<GND>>(U1and
U2)du commutateurdetransfertA laborne<<GROUND>>du
panneaudecommandede lag6n6ratrice.

Assurezovousquele conducteurdemise_ laterre (6) est
raccord6selonles normes,les r@lementationset lescodes
f@@aux,provinciauxet Iocauxapplicables.

15. A I'aidedeconducteursdecalibreminimumde 14,branchez
les bomes <<UTiLiTY240VAC_>du commutateurde
transfertaux bornes<<240VAC>>dela g@@atriceen
utilisantleconnecteurbipolairefourni aveclag@@atrice(P).

AVIS Lec_blagedecommunicationTxRxet TxRxGNDdolt 6tre
tell6au syst_meSynphonyII pourqu'il fonctionnecorrectement.

16. Enutilisantdesconducteursencuivre_ pairetorsad@de
calibre18, paspluslongque200 pieds,de600volts,75°
0o90° C,branchezlesbornes<<TiR >>et <<GND>>du tableau
decommandeducommutateurdetransfert(B)aux bornes
<<TxRx>>et <<TTxRxGND>>dutableaudecommandedela
@n@atrice(A)_ I'aideduconnecteurdedix pOlesfourni
avecla@n@atrice.Faitesle d@ompteversI'emplacement

17.

6_blage de centrSJe

Un climatiseur peut atre utilis6 avecdes contacts de
supervision sur les bornes A-A ou B-B. Les bornes A-A
ne peuvent 6tre utilis@s qu'avec une commande de
supervision. Les charges importantes ne peuvent6tre
utilis@s qu'avec une commande de contacteurs sur les
bornes B-B. Desexemples de chacun des systSmessont
presentSsci-dessous.

1. La barrette de raccordement du tableau de commande

du commutateur de transfert comporte quatre raccords
I'usage du client. Deux ensemblesde contacts

"normalement ferm6s" sont disponibles, lls sont activ6s
Iorsque la g6n@atriceest raise en marche, lls peuvent
servir au contr61ed'importantes charges branch@s _ la
g,@@atricecomme. Exemple:climatiseur, chauffe-eau,
etc. Les charges peuvent6tre activ@s pourvu que la
g,@@atriceproduise la puissance n@essaire.

Pour faciliter la t_che de I'installateur, deux goulottes guide-
fils sont fournies pour la disposition des fib de charge
de contr61e.

2. La valeur nominale des bornes _<AoA>>du tableau de
commande du commutateur detransfert est de 24 V CA.

entre le thermostat du

appropri6delabrochesurtableaudecommandedela climatiseur.

@n@atricecar unalignementvisuelavecled@alquepeut F-_

6tretrompeur. A ..............................contactor I d
Installezlesmodulesadustanceopbonnelsensuuvantles [....... I........... _ _ 24VAC
d rectvesd' nsta atonfourn esavecchaquemodue R@ez _ 4_. A ...................d ......................
chaquemoduleselonlesparam@esde priorit6convenus. _ From air conditioner thermostat (yellow?)

..... LeSbornes <<B-B >>du module de commande servent

O ' : adcontr61e des charges importantes par le contacteur
........ ........ fourni par I installateur. Exemple: chauffe-eau

................................61ectriques.Les contacts sont branch6s en s@ieau
circuit de commande du contacteur.

@

GND T R V+

d)© O CO J9
GNDT/R NO C NO

O0

®

_}] Contactor i}

B - Neutral

B - 120 VAC

4_ Serrez au couple appropri6 tous les raccords de fib
et attaches. Consultez la pattie int@ieuredu bottler
du commutateur de transfert au sujet des couples
de serrage.
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Bornesde;ommande@ surveittan;e

Pour@iter unfonctionnementind6sirable,nousrecommandons
queleschargessoient@r@sseulementavecdesmodules
distancedeclimatiseuribassetensionoude50A. N'utilisezpasles
bornesdecommandedesurveillancedutableaudecommandedu

commutateurdetransfert (lecas@h@nt).

L'illustrationdelapagesuivantemontreI'installationcompleted'un
commutateurdetransfert.Ladispositionr@lledevotresysteme
seradiff@ente.Voici lesr6f@ences_ I'illustration'

A1 DeI'alimentationdeservice

A2 o DeI'alimentationdeservice

B1 Transformateursdecourant

B2 o Transformateursdecourant

C o LecommutateursDip

D o TiRet GNDvers lag@@atrice
E o Bornesdetransformateurdecourant

F o Contacteursducommutateurdetransfert

6 o UTiLiTY240VAC(ALIMENTATIONDESERVICE
240V CA)vers la@n@atrice

H1 Bornesneutresducommutateurdetransfert

H2 o Bornesneutresducommutateurdetransfert

J o G@@atrice

K o Bornedemise_ laterre delag@@atrice

L o Borneneutrede la@n@atrice

M o Disjoncteurdela @n@atrice

N o Connecteur10 p61es ........

P o Connecteurbipolaire .......................... ....

R1 PanneauxdedUr butu,
R2 o Panneauxde

S1 Borneneutredu

S2 o Borneneutredupanneauded!
T1 Barresomnibusdemise_ latE

distribution ...............
T2 o Barresomnibusdemise_ laterre du

distribution

U1 Bornedemise_ laterredu commutateurdetransfert

U2 o Bornedemise_ laterredu commutateurdetransfert

Vl Connexiondela chargeaupanneaude
distributionprincipal

V2 o Connexiondela chargeaupanneaude
distributionprincipal

W1 DisjoncteurdeI'alimentationdeservice

W2 o DisjoncteurdeI'alimentationdeservice

X o Disjoncteurdela @n@atrice

Y o Connexiondela @n@atrice
Zl ConnexiondeI'alimentationdeservice

Z2 o ConnexiondeI'alimentationdeservice

Frangais
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Configuration du syst_me

Vousdevezproc@eraux6tapessuivantesavantd'utiliser
b systeme:

• Si b @n6ratriceest instafl@dansunezoner@ufierement
soumise_ destemperaturesinf6rbures_ 40°F(4 °C),
s@ctionnezunedur@der6chauffementde50 secondes

end@bgantb cavafierinstafl6sur JP2(C)dutabbau de
commandeducommutateurdetransfertdeb position<<20 >>

b position<<50 >>.

• R@bzbs commutateursDIPDPSWl(A)et DPSW2(B) du
tableaudecommandeducommutateurdetransfert_ b vabur

nominaleenKWdela@n6ratricedesecoursr6sidentielle,tel
qued6crit_ lasectionR@lagedescommutateursDIP.

RdglagedescommutateursDIP

LescommutateursDip servent_ajusterI'op6rationdutableau

DPSW1(A)estdoted'unit6sde1 lecommutateurDiP

}rennent
effet.LinereinitialisatiendeI'alimentation s'effedu_ Iors_ue
routei'alimentation est ;oupdeversie ;ommutateurdetransfer!
el que I'alimentationes! readiveeapres30 seeendes,
REMARQUE:UnFC_8s'affichesur le tableaudecommandedela
g@6ratriceauxiliairesi lescommutateursDiP nesontpasr@16stel
qu'indiq@ci-dessus.

Laposition<<On>_descommutateursDiPcorrespondau
num6rodecommutateursur leTABLEAUDECOMMANDEDU
COMMUTATEURDETRANSFERT,et nonsur le commutateur.
Parexemple,pourune@n6ratricede18 000watts,r@lezle
commutateurDiP 10deDPSW2_ laposition<<ON>_.%glez le
commutateurDiP 8de DPSW1_ la position<<On>_.10000 plus8
000@ale18000watts.Ner@lezqu'uncommutateur_ laposition
<<ON>>(MARCHE)sur lescommutateursDPSW1et DPSW2.

Reportezovousautableau suivantau sujet des s61ections
appropri@s des commutateurs.

iiV/$ Faitespreuved'unegrandeattentionIorsdu r@lagedes
commutateursDiP cardesdommagesaumoduledecommande
pourraientenr6sulter.
• Utilisezuncrayonou unepetitepieceenplastiquepourr@ler

lescommutateursDIP.

• N'utilisezJAMAISuntournevisoutout typed'objetm6tallique
pourr@ler lescommutateursDIP.

NiveaudekWde la
gdndratrice

7kw

8kW

9kW

10kW

11kW

12kW

13kW

14kW

15kW

16kW

17kW

...........

50kW

60kW

(_osition ,, ON_, "?osition ,, ON_,

ducomrnutateur du cornmutateur
DIP1 DiP2

7

8

9

0

1

2

3

4

7

8

9

0

0

5

8

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

30

40

40

50

60

* Pourune g6ndratriced'unevaleurnominab qui inclut 500 watts,arrondissez_la valeur la

plus pros(par exemple,13,5 kW,r@lez_ 13 kW)

iiFf$ Ladensit_deI'air_tantmoindreenhautealtitude,la
puissancedu moteurestdonc r@uite.Enfait, la puissancedu
moteurserar@uitede3,5% pourchaque1000pieds(300metres)
au-dessusdu niveaudelamer, et de1% pourchaque10° F(5,6°C)
au-dessusde77°F(25°C).G@_ratricessitu_sdanscesconditions
dolt avoirle commutateurdetransfertprogrammedemani_re
appropri@pourcettediminutionde puissance.
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Mise _ t'essai du cemmutateur de

transfert autematique

R@lezledisjoncteurde I'alimentationdeservicealimentantle
commutateurdetransfertsur ,<OFF>>.La@quenceautomatique
du systemedecriteci-dessouscommencer&Pourrevenir
I'alimentationdeservice,r@lezle disjoncteurdeI'alimentationde
servicesur ,<ON>>.

0utre un levierd'arretmanuel,il n'ya pasdecommande
manudb car lecommutateurdetransfertestautomatique.La
commandemanudb de prioritenepeutetreeffectu@quepar
desprofessionndsagrees.Desrensdgnementssur I'utifisationdu
bvbr peuventetreobtenusentei@honantau servicetechniqueau
800o743o4115.

Pannede i'aiimentation deservice

La@neratricedetectelachutede latensiondeI'alimentationde
servicesous70 pourcentde latensionnominale.Lasequencede
demarragedumoteurcommenceapresundelaide6 secondes.

R@hauffementdumeteur

Prevoyezundelaiderechauffementdu moteuravant letransferL
UtiBez uncavaliersur b commutateurdetransfertpour
s@ctionnerundebi de20secondesou de50secondes.

Transfert

Letransfertde I'alimentationdeservice_ I'alimentationdela

g@eratricese pro@itapresquelatensiondelag@eratrice
d@asseunseuilpredetermine.Levoyant_ DELdutableaude
commandedu commutateurdetransfertpasseduvert (service)
aurouge(g@eratrice)et levoyantd'etatdu SymphonyII change
I'etatdeclignotementdeClignotementClignotement_Pause_
ClignotementClignotement_Clignotement_Pause_ClignotemenL
Apresle transfert,le moteurtourne@rantau moins5 minutes.

Meded'utilisatien
Pouractionnerle transfertautomatique,suivezla proceduredecrite
ci-dessous:

1_ Sur le commutateurdetransfert,r@lezledisjoncteurde
I'alimentationdeserviceen position<<ON>>.

2. Sur le commutateurdetransfert,r@lezledisjoncteurdela
g@eratriceenposition<<ON>>.

3. Installezlefusiblede15amperesdansle panneaude
commandedelag@eratrice.

4_ R@lezle disjoncteurde la@neratrice_la position<<ON>>_

5_ R@lezI'interrupteurde lag@eratrice_ laposition<<AUTO>>_

Lesystemeestmaintenanten

Priseen chargede i'alimentatien desewice 6mise, !a puissance disponible de la g6n6ratrice
Latensionde priseenchargeestde80 pou_centdelatension est contr61eur ferme les contacts <_A-A ,,

ver_ le _on_acteur du clirnatiseur. Les contactsnominale. .... avant la fermeture des contacts

Retransferi .... .......... Les contacts <_A=A _ ou _ B=B _ s'ouvrent
Letransfertde I'alimentation _ I'alimentationde les charges sent trop importantes pour la

pour la restaurationde I'alimentationaumodule.

Refroidissementdurnoteur

Lemoteurtourne pendant60 secondesapresle transferL
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Porte le holier

Pourouvrir lecommutateurdetransfert,retirezlesdeuxvis £
oreilleset soulevez(A)d61icatementlaporte.

Pourfermeret fixer laporte,poussezlaportecontrele boffbr.
Lorsqu'elleest£ cetteposition,laportepeuts'appuyersur la
languettedu bolier (!). Installezlesdeuxvis £oreillesenles
serrant£ la main.Laportedu bolier DOlT£treferm@et fix@en
tout tempssauf Iorsde I'entretiendusysteme.

()

$i veus t61£phenezpourobtenir de t'aide

Ayezenmainles numerosde mo@leet des6rieinscritssur
1'6tiquetted'identificationdu commutateurdetransfertou du
module£distancesi vousdevezcommuniqueravecuncentrede
servicelocalpourunentretienou uner@aration.Vous pouvez
obtenirdes renseignementssur I'etiquetted'identificationdeI'unite
setrouvantsur I'appareilou£ I'interieurdecelui-ci.Pourvotre
commodit6,inscrivezles renseignements£ la pagecouverture
interieuredeceguide.

PourcommuniqueravecBriggs& Stratton,veuillezappelerau
800o743o4115,entre8 h et 17 h HNC.

inspectionle t'instaiialon
Avantde mettrelesyst_meenservice,v6rifiezminutieusement
I'ensemblede I'installation.

Touten proc@ant£ laverification,remplissezlaListedecontrOle
deI'installationfournieaveclag@6ratrice.Assurez-vousque
tousles 616mentssontcoch6set quetoutesles signaturesont 6t6
obtenues.Indiquezau propri6tairequ'il dolt posterlacopieblanche
£ I'adresseindiqu@sur la listedecontrOle.
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D6pannage

Le¢ommutateurdetransfett
automatiquenetranslatepas
la g_n_ratrice

Lecommutateurde transfert

automatiquene transf_repas
I'alimentation deservice

Lag_n6ratricecontinuede
fonctionnerapr_squeJe
commutateureuttransf_r_
I'alimentatiendeservice

Lag_ndratriceoulescharges
survdtl_esldimatiseur,
etc,)nefondionnentpas
correctementIorsqee
la g_n_ratricefeurnit
I'aiimentatien

Lag_ndratricedemeureen
marcheapr_s le r_tabtissement
de I'alimentatien desewice

CaUSe

1. Ledisjoncteurde ia g6n6ratriceest ouvert.

2. Latensionde la g6n6ratricen'estpasad6quate.

3. Ledisjoncteurde la g6n6ratriceest ouvertsur le
commutateurde transfert.

1. Ledisjoncteurde i'aiimentationdeserviceestouvert
sur lecommutateurde transfert.

2, Latensionde I'aiimentationdeservicen'estpas
adequate,

P6riodede refroidissementdumoteur.

1, Lesmodules&distancene fonctionnentpas
correctement,

2, Chargetrop 6leveepour lag_n_ratrice,

3, Transformateurdecourantnonbranch,,

4, Transformateurdecourantd_fectueux,

1. Lap_riodede fonctionnementminimumdu moteur
nes'estpas6coulSe.

2. Leou lesfusiblesducommutateurde transfertsont
d6fectueux.

Solution

1. R_armezie disjoncteurde ia g_n_ratrice.

2. Reportez-vousaumanuelde lag6nSratrice.

3. R_initialisezledisjoncteurde la g_n_ratricesur le
commutateurde transfert.

1. R_initialiseziedisjoncteurde I'alimentationdeservice
sur lecommutateurdetransfert.

2,Attendezqueiatensiondeservicerevienne_ ia
normaie.

Lemoteurdevraits'_teindreapr_s1 minute.

1. Letemporisateurdecinq minutesn'est pasexpir6.

2. Diminuezlachargesollicit6edelag6n6ratrice.

3. Contactezuncentredeserviceautoris6local.

4. Contactezuncentredeserviceautoris6local.

I,Attendezcin_ _i_B,tespourquele commutateurde
transte_t_a_f_i_ _ I'alimentationdeservice.

2. Contactezun _n_iedeserviceautoris6local.
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Commutateurde transfert automatique

Caract6ristiquesduproduit

Mod61e071057

Ohargenominalema×imumparcontacteur
b 25°0 (77°F)* .........................................................200Amperes

TensionnominaleO.A........................................................250Volts

P61esparcontacteur.......................................................................2

Frequence................................................................................60 Hz
Intensitededefailhnce

nominale...............................25,000AmperesSymetriquesRMS

Plaged'u%sationnormale.............-28.8°0(°20°F)to40°0 (104°F)

Poids..........................................................................50 kg (110Ib)

Dimensions(HxWxD)_.(94cmx 61cmx 18cm)37in.x 24in.x 7in.

* CecommutateurdetransfertesthomologueUL
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